
















Nume si prenume verificator atestat:                                 Nr.  HD 485 / Data 25.05.2021 

Arh. MUNTEANU GH. DOINA FLORICA /nr.1303                               conf. registrului de evidenta 

Telefon: 0754041717    

 

R E F E R A T 

privind verificarea de calitate la cerintele: „B1 - siguranta in exploatare”, ,,D1 - igiena, sanatatea 

oamenilor, refacerea si protectia mediului”, „E - izolatie termica, hidrofuga si economia de energie”  

si ,,F - protectie impotriva zgomotului” 

a proiectului: REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE 

ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA IN MUNICIPIUL DEVA, 

PIATA GARII NR 9A 

faza: D.A.L.I. 

 

1. Date de identificare: 

- proiectant general:  S.C. KES BUSINESS S.R.L. , Bistrita; 

- proiectant de specialitate:  S.C. KES BUSINESS S.R.L. , Bistrita; 

- beneficiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara 

- amplasament: loc. Deva, Piata Garii nr 9A, jud Hunedoara 

- data prezentarii proiectului pentru verificare:  25.05.2021; nr pr 62/2021; 
 

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:  

 Constructie civila existenta cu functiune administrativa (vezi art. 4.2.18. din Normativul de 

siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118/99), fara sa intruneasca conditiile pentru cladire inalta 

sau cu sali aglomerate 

 Regim de inaltime: D+P+2E 

     Demisol: 3 case de scara, hol primire, coridoare, sas, magazie, garaj, alimentare electrica/ grup 

electrogen, birou auto, sala sedinte, birou cu sas, depozit, grup sanitar, hol acces, 3 arhive, centrala 

ventilatie si punct termic; 

    Parter: 3 case de scara, windfang, hol principal, arhiva/magazie, birou consiliere, paza, birou 

evidenta prestatii sociale, completare documente, compartimnet servicii interventii in regim urgenta si 

evaluare initiala interventie, secretariatul comisiei pentru protectia copilului si adultului, serviciu evaluare 

complexa a copilului, serviciu evaluare complexa persoane adulte cu handicap, compartiment relatii cu 

publicul/ registratura, grup sanitar femei, grup sanitar barbati, 2 grupuri sanitare, grup sanitar persoane cu 

dizabilitati; 

 Etaj 1: 2 case de scara, coridor, birou juridic, 2 sali consiliere, serviciu asistenta maternala, serviciu 

management de caz copii, caserie, 2 servicii rezulse umane/ salarizare, 2 birouri, oficiu, serviciu 

monitorizare servicii sociale rezidentiale pentru copii si letaia cu ONG, serviciu management de caz 

persoane adulte cu dizabilitati; 

 Etaj 2: 2 case de scara, coridor, compartiment intern prevenire si protectie, birou tehnic/ patrimoniu, 

secretariat, director general, director general economic, birou, depozit, director general adjunct, 

monitorizare strategii, dezvoltare si implementare proiecte, analiza statistica si incluziune sociala, birou 

aprovizionare, serviciul achizitii/ contractare servicii sociale, oficiu, depozitare, compatiment financiar- 

buget, serviciu contabilitate, sasuri, grupuri sanitare. 

            

  Structura de rezistenta este cu fundatii din beton si beton armat, pereti din beton armat la 

demisol, zidarie portanta din caramida BCA rigidizata cu samburi, grinzi si centuri din beton armat 

compartimentari interioare cu pereti din zidarie BCA si pereti din gips-carton pe structura metalica 



prevazuti cu miez de vata minerala, plansee din beton armat peste toate nivelurile, acoperis terasa 

necirculabila, invelitoare membrana hidroizolatoare. 

  Constructia este racordata la retelele de utilitati. 

  Categoria de importanta: C;  

  Clasa de importanta: III; 

       Ac. = 637 mp;         

  Ad. = 2687mp; 

  Cerinta B1 - siguranta in exploatare: s-au prevazut grupuri sanitare pe sexe, trasee si cai de 

evacuare optime, se prevad pardoseli antiderapante, parapeti si balustrade conform normelor, iluminare 

si ventilare naturala si artificiala; se asigura securitatea la intruziune si efractie; elementele de 

compartimentare sunt din materiale durabile. S-au prevazut parapeti de protectie si balustrade proiectate 

conform normelor, gabaritele normate de circulatii (latimi si inaltimi), pante la scari conform normelor. 

S-a asigurat accesul persoanelor cu dizabilitati si s-a prevazut grup sanitar pentru acestea.   

  Cerinta D1 - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului: s-au prevazut 

iluminat si ventilatie naturale si artificiale, materiale de constructii corespunzatoare neemitente de 

radiatii nocive pentru utilizatori, finisaje corespunzatoare functiunilor conform normelor sanitare in 

vigoare specifice functiunilor. Se asigura inaltimi normate, apele meteorice vor fi colectate prin scurgeri 

interioare racordate la reteaua de canalizare, prezervarea mediului inconjurator si indepartarea 

gunoaielor menajere prin europubele.  

  Cerinta E - izolatie termica, hidrofuga si economia de energie: termoizolatii la pereti cu 

termosistem vata minerala pentru fatade 15cm grosime, termoizolatie polistiren expandat ignifugat 20 

cm la planseu peste  ultimul nivel, tamplarie etansa cu geam termopan si pereti cortina cu tamplarie 

etansa securizata, hidroizolatii orizontale la pereti, colectarea apelor meteorice prin scurgeri interioare 

racordate la reteaua de canalizare.  

  Cerinta F - protectie impotriva zgomotului: se asigura izolarea fonica prin termofonoizolatii la 

planseu, pardoseli, pereti, placari si prin asigurarea etanseitatii finisajelor si a tamplariei termopan. 
 

3. Documente ce se prezinta la verificare: 

- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintelor 

verificate. 

- Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva. 

      - Alte documente. 
 

4. Concluzii asupra verificarii: 

  b)  In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata 

semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului, cu urmatoarele conditii, obligatorii a fi introduse 

prin grija beneficiarului si investitorului: 

          - Balustradele de la balcoane se vor prevedea cu panou anticatarare din sticla sau plexiglas 

conform STAS 6131 pct. 3 referitor la alcatuirea parapetilor. 
 

  

             Am primit 2 exemplare                                  Am predat 2 exemplare 

    Investitor/Proiectant                               Verificator tehnic atestat 

                                                                                    Arh. MUNTEANU GH. DOINA FLORICA 
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